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Sammanfattning 

Ilmatar Solar AB planerar att anlägga en solcellspark och en energilagringsanläggning på en del 

av fastigheten Lärkeröd 9:12 i Ängelholms kommun, Skåne län. Planerat projektområde för 

solcellsparken är cirka 7,5 hektar och energilagringsanläggning är cirka 0,5 hektar. 

Projektområdet utgörs i dagsläget till största del av skogsmark i form av hygge och 

produktionsskog.  

 

Den planerade anläggningen medger med dagens teknik en installerad effekt om cirka 5-10 

MW (Mega Watt) med en årlig energiproduktionen som uppgår till cirka 5- 10 GWh/år. Ilmatar 

avser att ansöka om frivilligt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för anläggande av solcellsparken. 

Ilmatar gör bedömningen att solcellsparken och energilagringsanläggningen, med anledning av 

sin begränsade storlek och områdets låga natur- och kulturvärden, inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan (BMP).  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund och syfte 
Målsättningen inom EU fram till 2030 och framåt är att andelen förnybar energi ska vara minst 
42,5 procent av den totala energianvändningen. Den nationella målsättningen för Sverige är att 
nå en 100 procent fossilfri elproduktion till år 2040. Samtidigt förväntas elbehovet i Sverige öka 
med cirka 60 procent till 2045 (Svenskt Näringsliv, 2019). Enligt Energiföretagen bedöms 
elbehovet under de kommande 20 åren öka från 140 TWh till 330 TWh per år (Energiföretagen, 
2023). För att möta elbehovet och samtidigt ställa om till en långsiktigt hållbar elproduktion 
behöver en större andel el produceras genom förnybara källor. Energimyndigheten har 
identifierat solkraft som en energikälla av betydelse med stor nationell potential. Trots detta 
utgör solkraft fortfarande bara cirka två procent av Sveriges elproduktion (Energimyndigheten, 
2023).  

Syftet med detta projekt är att anlägga en koncentrerad och effektiv solcellspark med hänsyn till 
människor, natur och miljö och på så sätt producera förnybar energi som en del i ledet av den 
nationella omställningen till ett förnybart, klimatsmart och hållbart samhälle.  

2.2. Sökande 
Ilmatar Solar AB (nedan benämnt som Ilmatar) är dotterbolag till finska Ilmatar Energy Oy. 
Ilmatars verksamhet består i att utveckla, finansiera, äga och driva produktionsanläggningar av 
förnybar energi och energilagring, med målet att bidra till en ökad förnybar energiproduktion och 
sälja energi.  

2.3. Rådighet 
Ilmatar har tecknat ett arrendeavtal med markägaren avseende utveckling, byggnation och drift 
av en storskalig solenergianläggning. Ilmatar kommer att teckna garanti, försäkring eller 
motsvarande för att säkerställa att återställande kan ske. 

2.4. Miljöbedömningsprocessen 

Ilmatar avser att ansöka om frivilligt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för anläggande av 
solcellsparken och energilagringsanläggningen. Ilmatar gör bedömningen att solcellsparken och 
energilagringsanläggningen, med anledning av bland annat dess begränsade storlek och 
områdets låga natur- och kulturvärden, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP). 
För verksamheter och åtgärder som kan antas medföra BMP ska en specifik miljöbedömning 
göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med 6 kap. miljöbalken ska tas fram. 
MKB:n ingår som beslutsunderlag i tillståndsprövningen. För verksamheter och åtgärder som 
inte antas medföra BMP upprättas en liten MKB. Miljöbalken reglerar vad 
miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla och att innehållet ska anpassas utifrån vad som är 
en rimlig omfattning och detaljeringsnivå.  

En del av tillståndsprocessen är att genomföra ett samråd. I detta fall avser Ilmatar att 
genomföra ett kombinerat avgränsning- och undersökningssamråd. Vid samrådet behandlas 
verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning, verksamhetens betydande miljöeffekter 
samt vilket innehåll och utformning kommande MKB ska ha. Till samrådet bjuds statliga 
myndigheter, kommunen, enskilda och den allmänhet som kan anses bli berörda av 
verksamheten in. De enskilda som kan antas bli särskilt berörda är exempelvis fastighetsägare, 
närboende och verksamheter inom cirka 500 meter från den planerade solcellsparken. Det 
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inkluderar även rättighetsinnehavarna till markavvattningsföretag och vägsamfälligheter inom 
planerat projektområde, i den mån de går att identifiera. Även organisationer och föreningar 
som bedöms bli berörda eller ha särskilda intressen till följd av den planerade verksamheten 
kommer att inkluderas i samrådskretsen.  

Inbjudan till samråd skickas till berörda parter och annonseras i dagspress. Information om 
projektet och en fullständig samrådshandling kommer att finnas tillgängligt digitalt. 

Föreliggande handling utgör underlag för kombinerat avgränsnings- och undersökningssamråd 
enligt bestämmelserna i 6 kap. 30 § miljöbalken.  

3. Beskrivning av projektet  

3.1. Lokalisering och utformning 
Ilmatar planerar att anlägga en solcellspark på cirka 7,5 hektar och en energilagringsanläggning 
på cirka 0,5 hektar på de östra delarna av fastigheten Lärkeröd 9:12 i Ängelholms kommun, 
Skåne län. Se översiktlig lokalisering och föreslagen layout i Figur 1.  

Området för planerad solcellspark kommer inte vara inhägnat vilket diskuteras ytterligare under 
avsnitt 4.5 Markanspråk och 5.5.4 Landskapsbild.  

 

Figur 1. Översiktskarta med planerat projektområde och energilagringsanläggning.  
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3.2. Lokaliseringsutredning 
Utbyggnaden av solkraft innebär att mark måste tas i anspråk. Ilmatar arbetar systematiskt med 
att finna områden med god potential för etablering och drift av storskaliga, markbaserade 
solcellsparker. Ilmatars strategi är att utveckla de alternativ som bäst uppfyller vissa givna 
kriterier:  

• avsaknad av kända förekommande intresseområden och andra skyddsvärda objekt i 
form av till exempel natur- och kulturvärden, vattendrag, planlagda områden,  

• områden bestående av större sammanhängande mark, med för ändamålet gynnsamma 
markförhållanden med avseende på jordart, jorddjup, topografi med mera,  

• närhet till el-infrastruktur i form av ställverk, anslutningspunkt och stamnätets 
kraftledningar,  

• få motstående intressen i övrigt samt  

• möjlighet att teckna långsiktiga arrendeavtal med markägare.  

Området för den planerade solcellsparken saknar till största delen kända natur- och 
kulturvärden, och kan uppföras utan att inskränka på kommunala eller regionala planer. Den 
planerade solcellsparken ligger i nära anslutning till lämplig el-anslutning och till den större 
solcellsparken på fastigheterna Örkelljunga Persköp 3:49 samt Örkelljunga Persköp 3:63 i 
Örkelljunga kommun, Skåne län. Det finns samordningsvinster mellan dessa två projekt. Utifrån 
ovanstående kriterier anses det föreslagna området vara väl lämpat.  

För att begränsa solcellsparkens negativa effekter har utformningen anpassats med hänsyn 
tagen till förekommande natur- och kulturvärden. Området har låga natur- och kulturvärden (se 
Bilaga 2 och 3) och potentiellt motstående intressen är till synes få. 

Allt detta sammantaget gör att aktuellt område i Ängelholms kommun lämpar sig väl för 
produktion av solenergi. En fullständig lokaliseringsutredning med olika alternativ kommer 
presenteras i MKB:n.  

3.3. Omfattning och avgränsning 

3.3.1. Avgränsning i sak 

Föreliggande samråd innefattar, utöver en beskrivning av den planerade verksamheten, även 
markanspråk för förberedande arbeten som exempelvis nedtagning av skog, anläggande av 
vägar, kablage, transformatorstation och energilagringsanläggning.  

Solcellsparkens elanslutning mot överliggande nät kommer att hanteras separat genom 
ansökan om nätkoncession för linje som prövas av Energimarknadsinspektionen (EI). Det är 
E.ON som är berörd nätägare i området och därmed E.ON som kommer ansöka om 
nätkoncession.  

Transformatorstationen och energilagringsanläggningen kräver bygglov. Bygglov är sökt och 
beviljat för batterier av Ängelholms kommun.  

I direkt anslutning till solcellsparken byggs en energilagringsanläggning, se Figur 1. Dess syfte 
är att lagra producerad el från anläggningen, leverera stödtjänster till elnätet samt bidra till en 
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större flexibilitet i solcellsparkens funktion, bland annat genom att möjliggöra utjämning av 
effekttoppar. Energilagringsanläggningen uppskattas få en yta av cirka 0,5 hektar. 

Kommande tillståndsansökan kommer även att innefatta de eventuella dispenser som kan 
komma att krävas för etableringen, till exempel dispens från artskydd eller biotopskydd.  

3.3.2. Geografisk avgränsning 

Beskrivningar gjorda i detta samrådsunderlag avgränsas geografiskt till det planerade 
projektområdet och dess direkta närområde, se Figur 1. I de avseenden där anläggandet av 
solcellsparken kan komma att påverka miljöer eller aspekter utanför den geografiska 
avgränsningen har beskrivningen utökats till att omfatta ett större område. Exempel på sådana 
aspekter är riksintressen, landskapsbild samt yt- och grundvattenförekomster. Även andra 
solcellsparker i närområdet innefattas.  

Den geografiska avgränsningen för vilka enskilda som kan antas vara särskilt berörda har satts 
till cirka 500 meter från projektområdets yttre gräns, se Figur 2. Även rättighetsinnehavarna till 
markavvattningsföretag och vägsamfälligheter inom planerat projektområde kommer att 
inkluderas i samrådskretsen, i den mån de går att identifiera. 

 

Figur 2. Kartan visar det planerade projektområdet samt en buffertzon på 500 meter från projektområdets 
yttre gräns. Fastigheter som omfattas av detta område ingår i samrådskretsen för detta samråd. 
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3.3.3. Tidsmässig avgränsning 

I samrådsunderlaget och kommande MKB används begreppen nuläge, byggskede, driftskede 
och avvecklingsskede. Med nuläge avses år 2024. Byggskedet tillsammans med avverkning av 
skog bedöms pågå i upp till 6 månader. Solcellsparken förväntas därefter driftsättas under 
förutsättning att anslutningen till elnätet är färdigställd. Därefter planeras solcellsparken att vara 
i drift i 50 år.  

3.4. Tidplan 

Ilmatars ambition är att tillståndsansökan ska lämnas in under hösten 2024. När alla erforderliga 
tillstånd är erhållna så tas investeringsbeslut för solcellsparken, vilket i dagsläget estimeras till 
2026. Tidplanen kan komma att uppdateras i kommande MKB där fler detaljer kan presenteras. 

Efter att investeringsbeslut är taget så påbörjas anläggningsarbetena vilket estimeras ta upp till 
6 månader.  

Tidsplanen för färdigställande av parken är preliminär och kan komma att ändras. Förändringar 
kan exempelvis ske till följd av överklaganden eller fördröjningar kopplat till det parallella 
koncessionsärendet.  

Solcellsparken förväntas driftsättas år 2029 under förutsättning att anslutningen till elnätet är 
färdigställd.  

4. Teknisk utformning 

4.1. Ordlista 

Ord Förklaring 

Solceller Anläggning/modul som omvandlar solens energi till 
elektricitet. 

Solpaneler En konstruktion som samlar flera sammankopplade 
solceller för att uppnå högre spänning eller strömstyrka 

Växelriktare Den komponent i ett solcellssystem som gör om 
likspänningen från solcellerna till växelspänning. 

Strängväxelriktare Seriekoppling av solcellspanelerna i strängar till en. 
Växelriktare där strängar av solpaneler kopplas direkt till 
ingångarna. 

Transformatorstation En station i ett eldistributionsnät med en eller flera 
transformatorer som omvandlar elektrisk energi mellan 
olika ström- och spänningsnivåer. 

Step-up transformator Transformator som transformerar upp spänningen inom 
solcellsparken. 

Energilagringsanläggning System för att möjliggöra lagring av energi för senare 
användning. 
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Skalskydd Lås, larm eller fysiska installationer som skyddar en 

byggnad eller en anläggning från obehörigas tillträde 

utifrån. 

Likström Elektrisk ström som alltid har samma riktning. 

Växelström Elektrisk ström vars riktning växlar. 

Combiner-box En kombinationsbox som rymmer alla ledningar från 
solpanelerna och matar ut dem samlat till en enda 
anslutning, vilket ökar säkerheten. En kopplingsbox 
som samlar flera strängar för att minska mängden 
kablage som går till en växelriktare. 

Uppsamlingsstation Teknikskåp för kablar. 

Ställverk Ett ställverk fördelar strömmen ut till flera ledningar och 
bryter respektive öppnar för ström vid behov.  

 

4.2. Om solcellsparker 

En solcellspark är en storskalig anläggning installerad på marken som använder instrålad 
solenergi för att producera el.  

De ingående delarna beskrivs mer detaljerat nedan. 

Flera viktiga parametrar påverkar hur mycket el en solcellspark producerar: 

• Hur panelerna orienteras, placeras och installeras och hur man kopplar samman dem. 

• Verkningsgraden på panelerna. Med en högre verkningsgrad kan mer effekt installeras 
på en begränsad yta, vilket i de flesta fall ger en högre elproduktion. 

Layouten i solcellsparken varierar beroende på olika faktorer som till exempel vilken typ av 
stativ solpanelerna monteras på, topografin och utformningen på området samt 
markförhållanden.  

Layouten anpassas efter aktuella förhållanden för att åstadkomma en så optimal elproduktion 
som möjligt. Aspekter som beaktas i utformningen är bland annat: 

• Lokalisering – solinstrålning, vind- och snölaster. 

• Topografin – lutning på mark påverkar stativ och montagelösning. 

• Markens egenskaper – påverkar bland annat stativens förankring mot mark.  

• Placering av tillträdesvägar, elnät och anslutningspunkter. 

• Omkringliggande fastigheter och annan infrastruktur. 

Tekniken i produkterna som används utvecklas kontinuerligt och det är viktigt att beakta den 
mest optimala lösningen vid byggnationstillfället för en modern solcellspark. 
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4.3. Planerad teknisk utformning 

Inom planerat projektområde planeras följande:  

• solpaneler på markställningar,  

• växelriktare,  

• step-up transformatorer,  

• kopplingsstationer,  

• energilagringsanläggning,  

• elledningar och kommunikationsnät,  

• servicevägar,  

• servicebyggnader.  

För transformatorstation och servicebyggnader behövs bygglov som kommer att sökas från 
Ängelholms kommun.  

Solcellsparkens olika anläggningsdelar krävs för att omvandla den likström som solpanelerna 
producerar till växelström och därefter transportera energin till det regionala elnätet på rätt 
spänningsnivå.  

Att utformningen av den planerade solcellsparken betraktas vara preliminär handlar om att den 
kan komma att förändras beroende på vad som framkommer under samrådet och de 
undersökningar som genomförs inom ramen för ansökan. Inför det att ett eventuellt medgivet 
tillstånd tas i anspråk kommer även en geoteknisk undersökning att genomföras och ligga till 
grund för detaljprojekteringen.  

Den planerade anläggningen medger med dagens teknik en installerad effekt om cirka 5-10 
MW med en årlig energiproduktionen som uppgår till cirka 5-10 GWh. En produktion på 10 
GWh/år motsvarar ungefär elförbrukningen i upp till cirka 500 villor med en genomsnittlig 
årskonsumtion på cirka 20 000 kWh/år. 

Baserat på framtida teknikutveckling kan paneler med högre verkningsgrad bli aktuella, varvid 
Ilmatar kan komma att byta ut paneler med resultatet att parken har en högre installerad effekt. 
Begränsningen kommer att utgöras av den maximalt erhållna kapacitet som Ilmatar kan 
erbjudas av nätbolaget.  

4.4. Teknisk beskrivning 

4.4.1. Solpaneler och stativ 

Solcellspaneler med total effekt på 5–10 MW monteras på markställningar i parallella rader med 
cirka 2–9 meters mellanrum. Parken utformas i sektioner med solpaneler vanligtvis riktade mot 
söder i en vinkel om 15-45°. Även riktning mot öst eller väst kan vara aktuellt för att få en 
jämnare produktion över dagen. 
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Placeringen av solcellspanelerna är normalt i sydlig riktning men variationer kan förekomma 
beroende av förutsättningarna på platsen samt att solpanelerna ska ha lämpligt avstånd 
emellan sig för att inte skugga varandra. 

Solpanelerna monteras på stativ enligt Figur 3. Maximal höjd över markytan bedöms uppgå till 
max 6 meter och panelernas lägsta del kommer vara cirka 0,8 meter över markytan. 

Längden på solcellsstativen kommer att anpassas efter de topografiska och geologiska 
förutsättningarna. Höjden anpassas bland annat efter terräng, vilt och dimensionerande 
snödjup. 

Markställningarna till solcellspanelerna monteras på balkar som förankras i marken. 
Grundprincipen är att solcellspanelerna förankras med metallstag som skruvas eller pålas ned i 
marken cirka 1-2 meter alternativt borras där berg finns. 

Antalet solcellspaneler som totalt kommer installeras i anläggningen är i dagsläget inte fastställt. 
Antalet är bland annat avhängigt dimensionen på panelerna. Slutlig dimensionering fastställs i 
projekteringsstadiet.  

 

 

Figur 3. Principskiss över solpaneler monterade på stativ. Observera att de angivna måtten endast är exempel och sannolikt inte de 
som faktiskt kommer att byggas.  

4.4.2. Energilagringsanläggning (batterilager) 

Direkt väster om solcellsparken kommer en energilagringsanläggning (batterilager) att byggas. 
Den kommer uppta en yta av cirka 0,5 hektar. 

En energilagringsenhet lagrar elektricitet som producerats av till exempel ett solcellssystem och 
gör den tillgänglig när energin eller effekten behövs. Vanligtvis sker detta med batterier. Syftet 
med att kombinera en solcellspark med batterier kan vara att stötta elnätet med olika tjänster 
eller skapa en större flexibilitet i anläggningens funktion.  

En batterianläggning placeras i ett särskilt utrymme eller plats. Detta kan vara en sluten 
container eller en öppen lösning i fristående skåp med tillhörande kylsystem. 
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Energilagringsanläggningen kommer att utformas med ett skalskydd i form av stängsel för att 
hindra obehörigt tillträde.  

Bygglov har sökts för energilagringsanläggningen hos Ängelholms kommun. Miljöenheten har 
tillstyrk ansökan. Se Figur 1 för placering av energilagringsanläggning.  

Information om och villkor gällande energilagringsanläggningen finns i beslutat bygglov.    

4.4.3. Växelriktare och step-up transformatorer 

Solcellsparken planeras innehålla växelriktare och step-up transformatorer på flertalet platser. 

• Växelriktarna omvandlar likströmmen som produceras av solcellerna till växelström. 

• Step-up transformatorer höjer sedan spänningsnivån till en nivå som är adekvat för 
solcellsparkens interna ledningsnät, mellan 20–36 kV. 

Likströmskablar från solpanelerna är antingen kopplade till combiner-boxar för vidarekoppling till 
centraliserade växelriktare, alternativt går likströmskablarna in i så kallade strängväxelriktare 
som placeras ute i solcellsparken (se nedan). 

Växelriktarna är sedan kopplade till step-up transformatorer vars uppgift är att transformera upp 
spänningen för att minska överföringsförlusterna. Step-up transformatorerna är sedan kopplade 
till uppsamlingsstationer som i sin tur är kopplade vidare till transformatorstationen.  

Inom området placeras 10–50 växelriktare. Detta beroende på val av antingen så kallade 
strängväxelriktare eller centraliserade större växelriktare. Teknikval för växelriktarna är ännu 
inte fastställt. 

Step-up transformatorer samlar upp ledningar med lägre spänningsnivåer och transformerar 
upp spänningen till utgående ledning från parken.  

För varje område med step-up transformatorer avsätts cirka 500 m² mark (0,05 hektar). I likhet 
med området för den större transformatorstationen gjuts fundament med uppsamlingsgrop, 
marken grundläggs och området kan komma hägnas in om det krävs av elsäkerhetsmässiga 
skäl. 

Växelriktare kan eventuellt samlokaliseras med step-up transformatorer eller placeras 
distribuerat ute i raderna av solcellspaneler. 

Mindre teknikbyggnader kan komma att byggas inom området för att inrymma 
transformatorerna och tillhörande utrustning, det finns även lösningar där transformatorerna 
placeras utanför byggnad. Byggnaderna uppförs så långt möjligt i ett material och en färg som 
smälter in i omgivningen.  

Slutlig utformning av växelriktare och transformatorer kommer att fastställas i 
detaljprojekteringen av anläggningen. 

4.4.4. Elledningar, kommunikationsnät och schakt  

Solcellsanläggningen förbinds genom interna markförlagda opto- och elkablar kopplade till en 
transformatorstation för anslutning mot överliggande nät. Interna kabelnät, el- och 
kommunikationsnät, förläggs i regel under markytan, med möjligt undantag för 
likströmskablarna som även kan fästas på stativen som håller upp solpanelerna. Det interna 
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kabelnätet markförläggs så långt det är möjligt längs servicevägarna (se avsnitt 4.5.1) inom 
solcellsparken.  

Schaktdjup, bredd och fyllningshöjd beror på de förutsättningar som finns på platsen samt 
mängden kablage i schaktet. Kablarna förläggs i enlighet med gällande föreskrifter och 
standarder om markförläggning av kabel med avseende på bland annat djup, kringfyllning och 
isolering. 

Kabelgravar för elledningar schaktas enligt elnätsbranschens riktlinjer (EBR) vilket är en praxis 
som borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät.  

Det optiska kommunikationsnätet som används för styrning, optimering och driftuppföljning av 
parken följer normalt samma dragningar som det interna elnätet. Solcellsparkens 
kommunikationsnät kommer att anslutas via lämplig anslutningspunkt i det externa fibernätet. 

4.4.5. Transformatorstation och anslutning mot överliggande nät  

För att kunna ansluta solcellsparken mot överliggande nät behövs en transformatorstation. En 
transformatorstation samlar upp samtliga ledningar med lägre spänningsnivåer och 
transformerar upp spänningen till utgående ledning från parken. 

Överföringen mellan solcellsparkens interna elnät och överliggande nät (lokal- eller regionnät) 
kommer ske i en transformatorstation (mottagningsstation) i anslutning till solcellsparkens 
område. Till denna station förlägger nätägaren (E.ON), inom ramen för sin områdeskoncession, 
kabel från en befintlig nätstation. Anslutningen till mottagningsstationen sker genom ett så kallat 
icke koncessionspliktigt nät (IKN). 

Ilmatar diskuterar med nätägare om olika lösningar för anslutning och placering av 
transformatorstationen. Den slutgiltiga placeringen är beroende av anslutningspunkten som 
Ilmatar kommer bli tilldelade av nätägaren.  

Transformatorstationen kommer bestå av ett inhägnat område med transformatorer samt 
tillhörande ställverksutrustning på gjutna fundament. Transformatorernas fundament kommer att 
kombineras med uppsamlingsgrop för transformatorolja vid läckage. Uppsamlingsgroparna 
kommer att dimensioneras för att förebygga oljeläckage till mark och vatten enligt gällande 
standard.  

Teknikval för transformator är ännu inte fastställt.  

Anläggning utformas i enlighet med Svensk Standard SS-EN 61936-1: 
Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC. 

Separat bygglov kommer sökas för transformatorstationen hos Ängelholms kommun.  

4.5. Markanspråk  

4.5.1. Vägar och transporter 

Området är lättillgängligt tack vare de befintliga vägarna, se Figur 1. Solcellspark planeras inom 
fastigheten Lärkeröd 9:12 östra del. Ett huvudalternativ för ankomst till anläggningen är 
österifrån, via Ekerödsvägen samt skogsvägar på Bassholma 1:14. Skogsvägarna kommer 
Ilmatar att vid behov bredda, räta ut och förstärka För att möjliggöra en god tillgänglighet till 
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solcellsparkens olika anläggningsdelar kommer nya servicevägar, i form av grusade 
skogsbilvägar, att anläggas.  

Antalet servicevägar och var de kommer att anläggas kan i dagsläget inte anges. Det kommer 
att avgöras i detaljprojekteringen och efter en grundlig geoteknisk undersökning. Däremot 
kommer MKB att innehålla en preliminär design med syfte att visa hur servicevägarna kan 
komma att utformas med hänsyn tagen till områdets naturvärden. 

Byggmaterial för uppförande av solcellerna behöver transporteras in till planerat projektområde 
under byggfasen samt vid byggnation av energilagringsenheten och transformatorstationen. 
Antalet transporter är i dagsläget inte uträknat. Antalet kommer främst beror på mängden 
solcellspaneler och ställningar. Även maskiner för avverkning av skog och markförberedande 
arbete samt virkestransporter kommer nyttja vägarna. Under driftsfasen beräknas endast 
vägarna nyttjas veckovis vid tillsyn, och mer sällan för inspektion och markskötsel, samt 
eventuellt underhåll vid behov. Under avvecklingsfasen kommer material att behöva 
transporteras bort. Dock kommer transporterna bli färre än i byggfasen då ingen avverkning av 
skog och markförberedande arbete krävs. Mindre återställning av mark kan dock krävas. 

Byggskedet genererar en del tunga transporter. Transporterna innefattar bland annat timmer, 
massor samt övrigt material för anläggande av solcellsparken. En uppskattning av antalet 
transporter till och från solcellsparken under byggskedet kommer att redovisas i kommande 
MKB. 

4.5.2. Byggskede 

Markberedningen omfattar huvudsakligen skogsavverkning inklusive stubbfräsning eller 
stubbrytning och eventuell utjämning. På vissa platser kan det även bli nödvändigt att spränga 
block men sannolikheten bedöms i nuläget som låg. Vägar och platser med 
transformatorstation, mindre transformatorer samt energilagringsanläggning kräver dessutom 
schaktning och grundläggning.  

De schaktmassor som uppstår i projektet kommer i första hand att återanvändas inom planerat 
projektområde. I andra hand transporteras de bort. Utjämning av marken, givet att sådan är 
nödvändig, kommer därför i huvudsak utföras med befintliga massor alternativt med rena 
massor tagna utifrån. Återanvändning av massor möjliggörs även genom att de nyttjas vid 
anläggning av servicevägar.  

Ställningarna med paneler förankras med metall-stag mot mark.  

Solcellsanläggningen förbinds genom interna markförlagda opto- och elkablar kopplade till en 
transformatorstation för anslutning mot överliggande nät.  

4.5.2.1. Avfall och kemikalier under byggfasen 

Under byggtiden kommer en viss mängd avfall genereras. Avfallet som består av bland annat 
emballage och restprodukter från installationen hanteras enligt gällande föreskrifter.  

De kemikalier som nyttjas under anläggning av solcellsparken och energilagringsanläggningen 
utgörs av förbrukningskemikalier i fordon och maskiner som används för installation, och de 
oljor och kemikalier som används i batterierna. Kemikalier hanteras varsamt och enligt gällande 
föreskrifter. På området finns ett kemikalieskåp för kemikalier. Transformatorer innehåller olja. 
Det finns alltid ett oljeuppsamlingskärl under transformatorn som fångar upp eventuella läckage. 
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4.5.3. Drift och underhåll  

När byggskedet är över och solcellsparken tagits i drift är anläggningen i stort sett självgående. 

Anläggningen kommer därför vara obemannad och planerade service- och underhållsarbeten 
genomförs av driftspersonal efter behov varvid antalet transporter per kalenderår bedöms till 
några enstaka tillfällen med lätta fordon. Väktare kommer att besöka området på regelbunden 
basis samt vid behov, exempelvis vid tillbud, larm med mera.  

För att minimera skadeverkan på panelerna och för att kunna genomföra de arbeten som 
anläggningen kräver kommer marken att röjas från sly uppskattningsvis en till två gånger per år. 
Diken inom området kommer att bevaras intakta vid underhåll. På vintern sker snöröjning av 
vägar efter behov.  

Området kommer inte vara inhägnat, förutom energilagringsanläggningen och 
transformatorstationen, så kritiska delar av anläggningen kommer att kameraövervakas för att 
säkerställa dess funktionalitet. För kameraövervakning följs de regler som finns i 
Dataskyddsförordningen GDPR samt kamerabevakningslagen (2018:1200). Kameravinklar 
kommer att anpassas för att endast omfatta planerat projektområde. 

Efter att solcellsparken är färdigställd kommer anläggningen kräva relativt lite underhåll och 
endast ett fåtal transporter kommer krävas för att ta sig till och underhålla anläggningen.  

Inkluderade underhållsaktiviteter:  

• Väktartillsyn minst en gång om dagen  

• Teknisk inspektion, minst 1 gång/år  

• Markskötsel, 1-2 gånger/år (klippning med handburen röjsåg/trimmer)  

• Utbyte av komponenter, vid behov 

4.6. Avveckling av solcellsparken  
När verksamheten har avslutats kommer området att beredas för framtida annan användning. 
Vid avvecklingen kommer solpanelerna med tillhörande installationer att demonteras och 
omhändertas på vederbörligt sätt. Ilmatars avsikt är att återvinna så stor del av materialet som 
möjligt vid avvecklingen. Exempelvis kommer material från tekniska installationer att 
återvinnas/-användas, och massor i form av vägar och liknande kommer lämnas kvar på 
området eftersom eventuella nya skogsvägar tillfaller markägaren.  

Eftersom anläggningen kan demonteras och marken beredas för annan användning bedöms 
anläggningen utgöra ett reversibelt ingrepp.  

Även vägarna inom området kommer hanteras i enlighet med gällande riktlinjer och regler, mer 
information om detta kommer i MKB:n när en slutgiltig layout finns framtagen.  

Ilmatar upphandlar försäkring för alla sina parker som täcker nedmontering och avveckling. 
Försäkring kommer upphandlas inför kommande byggnation. 
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4.7. Avfall under avvecklingsfasen 
Den största delen av avfallet från en solcellspark genereras i avvecklingsskedet och den största 
volymen utgörs av solpanelerna. Vid avveckling av parken kommer allt avfall tas om hand och 
återvinnas enligt de lagar och föreskrifter som råder då. 

4.8. Utsläpp till mark 
Med den kunskap om projektet som idag är tillgänglig kommer inga större markarbeten att vara 
aktuella vid etablering av solcellsparken. Träd, stubbar och rötter behöver avlägsnas och 
eventuella betongfundament behöva gjutas. Schaktmassor kommer att återanvändas inom 
fastigheten. Massor som tillförs fastigheten ska inte vara förorenade. Innan arbetet påbörjas ska 
en bedömning göras om det finns risk för att föroreningar kan påträffas. Vid osäkerhet om 
massorna kan vara förorenade så ska provtagning utföras. 

Anläggningen har vid normaldrift inga utsläpp till mark och den planerade solcellsparken och 
energilagringsanläggningen bedöms således inte medföra några betydande effekter. För att 
undvika oljespill kommer anläggningar inom solcellsparken som innehåller olja, exempelvis 
transformatorstationerna, utrustas med inbyggda oljeuppsamlare.  

Dialog med räddningstjänsten kommer upprättas för att diskutera släckinsatser och 
tillgänglighet inom området.  

Solcellspanelerna är generellt självrengörande, men vid behov kan de behöva rengöras med 
vatten.  

Under anläggningsskedet kommer absorptionsmaterial att finnas i anslutning till arbetsfordon. 

4.9. Människors hälsa (buller) 
Under driftfasen för solcellsparken är ökningen av verksamhetsrelaterad trafik i området 
begränsad. Driftpersonal kommer normalt att använda personbilar för övervakning av 
solcellsparken. Det buller som kan uppkomma från anläggningen är lågfrekvent buller från 
energilagringsenheten och transformatorstationen samt enskilda underhållstransporter med 
mindre fordon men dessa bullernivåer är begränsande och obetydliga i omfattning. I övrigt 
bedöms inte den planerade solcellsparken medföra några effekter med avseende buller under 
driftskedet.  

Under anläggningsskedet och vid avveckling kommer en tillfällig ökning av tunga transporter på 
angränsade vägar att öka. 

Vid etablering kommer anläggningsarbeten såsom schaktning och förankring av stag mot mark 
att utföras vilket kan orsaka tillfälliga ökningar av bullernivåer i området vilket kommer 
diskuteras närmare i kommande MKB. 

4.10. Risk och säkerhet 

Inom den planerade solcellsparken kommer solceller, energilagringsanläggning, 
transformatorstationer och annan utrustning att finnas, vilka är kopplade till vissa risker i 
driftskedet. Det finns elektriska komponenter som var för sig kan utgöra en risk för brand inom 
solcellsparken. Vid en eventuell brand larmas räddningstjänsten. Huruvida detta görs 
automatiskt kommer utformas i samarbete med räddningstjänsten. 
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Risk för skada på människor undviks genom att alla elektriska anläggningar uppfyller gällande 
elsäkerhetslagstiftning. Elektriska högspänningsanläggningar, som energilagringsanläggningen 
och transformatorstation, kommer att stängslas in. 

Ilmatar utför regelbunden kontroll och underhåll av solcellsparken. Personalen kommer att ha 
relevant utbildning gällande elsäkerhet och lämplig skyddsutrustning enligt 
arbetsskyddsföreskrifter. 

I samband med det tekniska samrådet (kopplat till bygglov) för transformatorstation och 
energilagringsanläggning kommer Ilmatar att på detaljerad nivå kunna redovisa för 
brandskyddssystem och även ta fram en riskanalys baserad på den informationen. 
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5. Områdets förutsättningar och miljöpåverkan  

5.1. Markanvändning och naturresurser 

Landskapet i närområdet domineras av produktionsskog av gran, lövskog inklusive ädellövskog 
samt viss del åkermark. Det planerade projektområdet är flackt och utgörs av produktionsskog 
som delvis är avverkad. Skogen består av lövblandad barrskog, barrblandskog, granskog, 
öppen våtmark, samt triviallövskog med ädellövinslag, se Figur 4. Jordarten inom planerat 
projektområde är sandig morän och syns i Figur 5. Jorddjupet är ungefär 3-5 meter i sydöstra 
delarna och 5-10 meter i de norra delarna av planerat projektområde. 

 

Figur 4. Marktäckning inom planerat projektområde.  
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Figur 5. Jordarter inom planerat projektområde och dess närområde.  

5.1.1. Potentiellt förorenade områden 

Information om förorenade områden är viktiga att undersöka vid arbeten och planering av 
solcellsparker. Inga potentiellt förorenade områden förekommer i eller i nära anslutning till det 
planerade projektområdet enligt Länsstyrelsens Webbgis. Kartan innehåller uppgifter från EBH-
stödet som är en nationell databas över misstänkta och konstaterande förorenade områden.  

Om föroreningar uppkommer eller påträffas i samband med markundersökningar eller arbeten i 
mark ska tillsynsmyndigheten genast underrättas i enlighet med 10 kap 11 § MB. 

5.2. Kommunala planer 
Området för planerad solcellspark ligger inte inom detaljplanerat område. Området berörs inte 
specifikt i Ängelholms Översiktsplan 2035. Området för planerad solcellspark finns inte upptaget 
i naturvårdsplanen för Ängelholms kommun. 

5.3. Regionala planer 
I den Klimat- och energistrategi för Skåne län som framtagits av Länsstyrelsen Skåne, Region 
Skåne och Kommunförbundet Skåne framförs att Skåne har ambitionen att vara ledande i 
omställningen mot klimatneutralt och fossilbränslefritt samhälle. Detta ska uppnås genom bland 
annat en kraftig ökad produktion och användning av förnybar energi. Att stimulera ökad 
solcellsproduktion är en föreslagen åtgärd. Även i Region Skånes strategiska regionplan lyfts 
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vikten av en ökad fossilfri elproduktion, dels för att minska risken för kapacitets- och effektbrist i 
Skåne, dels för att minska elpriset i södra Sverige. Skåne beskrivs ha goda förutsättningar att 
producera mer energi genom solkraft. 

5.4. Försvarsmaktens intressen och infrastruktur 
Ett påverkansområde väderradar sträcker sig över projektområdet för planerad solcellspark och 
energilagringsanläggningen men visas inte i en karta. Påverkansområde kring en väderradar 
utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. Ett påverkansområde övrigt ligger cirka 3 
kilometer nordöst om projektområdet för planerad solcellspark, se Figur 6. Ett påverkansområde 
övrigt är ett område kring ett riksintresse eller område av betydelse för totalförsvarets militära 
del.  

Två MSA-områden (Minimum Safety Altitude/ Minimum Sector Altitude) sträcker sig över 
projektområdet för planerad solcellspark. De berörda MSA-områdena är från Ängelholm 
flygplats och Halmstad city airport. MSA-områdena visas inte i en karta. Inom MSA-området kan 
höga objekt utföra en flygsäkerhetsrisk.  

 

Figur 6. Försvarsmaktens intressen och infrastruktur.  

5.5. Naturmiljö 

Naturvårdsverket beskriver att naturmiljö innefattar berggrund, jordlager och dess ytformer, yt- 
och grundvatten, sjöbottnar, olika naturmiljöer på land och i vatten, samt växter, djur och andra 
organismer över och under mark- och vattenytan. Naturmiljö omfattar all natur, inte endast 
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värdefull eller orörd natur, till exempel omfattas även naturmiljön i tätortsnära områden. I de fall 
kulturmiljöer också utgör naturmiljöer, som odlingslandskap, så omfattas även de. 

Den planerade solcellsparken berör varken naturreservat, biotopskyddsområde, Natura 2000-
område eller andra skyddade områden. Den största arealen som berörs är skogsmark där 
majoriteten har avverkats. Information om naturvärden har inhämtats via kartanalyser och 
genom naturvärdesinventering, se Bilaga 1. 

Närmaste riksintresse för naturvård ligger cirka 3 kilometer från planerat projektområde.  

Den planerade solcellsparkens utbredning och utformning har anpassats för att undvika 
påverkan på de naturvärden, värdefulla träd, generella biotopskydd och vattenmiljöer som 
förekommer.  

5.5.1. Naturvärdesinventering  

En naturvärdesinventering (NVI) genomfördes av Svensk Naturförvaltning AB under 
försommaren 2023, se Bilaga 1. I detta samrådsunderlag diskuteras fynden från 
naturvärdesinventeringen översiktligt. Resultaten från naturvärdesinventeringen kommer 
diskuteras närmare i kommande MKB. För fullständig information, se Bilaga 1.  

I NVI:n benämns område för solcellsparken som ”Område B”. Inventeringsområdet är större än 
projektområdet för planerad solcellspark. Inom projektområdet förekommer endast en mindre 
yta som har naturvärdesklassats som ”påtagligt naturvärde” i inventeringen, se Figur 7. De olika 
naturvärdesobjekten visas med etikettering i Figur 7.  

 

Figur 7. Natur - och kulturmiljö inom och i närheten av planerat projektområde. 
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5.5.1.1. Generellt biotopskydd 

Objekt som omfattas av generella biotopskydd är skyddade enligt lag. Åtgärder som kan skada 
naturvärdena är inte tillåtna och för att få utföra en sådan åtgärd krävs dispens, som i det 
berörda fallet söks hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Naturvärdesinventeringen identifierade en stenmur som omfattas av generellt biotopskydd, se 
etikett 7 i Figur 7. Stenmuren är belägen i södra utkanten av området för planerad solcellspark 
och beskrivs i naturvärdesinventeringen: Påtagligt biotopvärde och visst artvärde ger 
sammantaget ett påtagligt naturvärde. Stenmuren är av god kvalité, rik på gömslen och 
skrymslen och solbelyst. Muren utgör spridningslänk i landskapet, bidrar med vilo- och 
övervintringsmöjligheter för grod- och kräldjur och viloplats för mindre däggdjur och insekter.  

5.5.1.2. Arter 

I naturvärdesinventeringen har värdeelement, fåglar, grod- och kräldjur, kärlväxter och mossor, 
lavar och svampar inventerats. Inom inventeringsområdet identifierades exempelvis vanlig 
groda, vanlig snok och enligt bakgrundsfakta förekommer mindre vattensalamander i 
närområdet. Inga av dessa arter har hittats inom projektområdet. Det har inte gjorts någon 
riktad undersökning på ugglor eller fladdermöss då projektet inte bedömts inverka menligt på 
dessa arter. Arter som antas påverkas av planerad verksamhet inom och i nära anslutning till 
planerad solcellspark kommer utredas närmare i kommande MKB.  

5.5.1.3. Värdefulla och särskilt skyddsvärda träd 

Naturvärdesinventeringen identifierade inga värdefulla eller särskilt skyddsvärda träd inom 
projektområdet för solcellsparken. I nära anslutning till planerat projektområde identifierades ett 
antal skyddsvärda träd, se Figur 7. Eventuell påverkan på särskilt skyddsvärda och värdefulla 
träd i nära anslutning till planerad solcellspark kommer utredas närmare i kommande MKB.  

Inventerade skyddsvärda objekt och ytor som framkommit av naturvärdesinventeringen 
sammanställs i Figur 7 och kommer utredas närmare i kommande MKB. 

5.5.2. Fördjupad artinventering av fåglar 

Som ett komplement till naturvärdesinventeringen gjordes en fördjupad fågelinventering i 
området, se Bilaga 1. Inventeringen utfördes som en häckfågeltaxering med två besök, enligt 
metoden linjetaxering (Naturvårdsverket, 2016). Inventeringsmetoden är anpassad för fågelarter 
som är aktiva under morgon och förmiddag och som nyttjar området under den huvudsakliga 
häckningsperioden (i detta fall 1 maj-15 juni). Vissa artgrupper som ugglor och vissa andra 
nattaktiva fåglar riskerar därför att exkluderas, vilket även gäller rastande fåglar under vår- och 
höstmigrationen. Påverkan på dessa artgrupper kommer utredas närmare i kommande MKB.  

Enligt Artdatabanken är rödlistan ”en nationell sammanställning över vilka arter som minskar i 
antal eller utbredning, och den ligger ofta till grund vid bedömningar av om arter bör fridlysas 
eller inte.” ”Bedömningen görs utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera 
olika riskfaktorer och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori”. De olika kategorierna listas 
nedan: 

• Livskraftig (LC) 

• Nära hotad (NT) 

• Sårbar (VU) 

• Starkt hotad (EN) 
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• Akut hotad (CR) 

• Nationellt utdöd (RE)  
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Fågelarterna som observerades inom det planerade projektområdet och energilagringsområdet 
med en tillagd buffert på 10 meter, se Tabell 1.  

Tabell 1. Fågelarter från den fördjupade artinventeringen som observerats inom det planerade 
projektområdet med en tillagd buffert på 10 meter kring området.  

Art Rödlistning         

Blåmes LC 

Bofink LC 

Gransångare LC 

Gröngöling LC 

Gärdsmyg LC 

Gök LC 

Kaja LC 

Koltrast LC 

Korp LC 

Kungsfågel LC 

Lövsångare LC 

Nötväcka LC 

Ringduva LC 

Rödhake LC 

Större hackspett LC 

Svarthätta LC 

Svartmes LC 

Talgoxe LC 

Taltrast LC 

Trana LC 

Trädgårdssångare LC 

5.5.3. Invasiva arter 

Inga invasiva arter identifierades i samband med naturvärdesinventeringen, se Bilaga 1. 
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5.5.4. Landskapsbild 

Riksantikvarieämbetet beskriver landskapet som den helhet där allting händer. Det är den 
gemensamma livsmiljön för människor, växter och djur och utgör kapital för ekonomisk 
utveckling och regional tillväxt. Landskapet är samhällets gemensamma resurs och ett levande 
arkiv som bidrar till att ge perspektiv på vår tillvaro i tid och rum. 

Den planerade solcellsparken kommer innebära en karaktärsförändring av det lokala områdets 
landskap. I dagsläget domineras landskapet i närheten av det planerade projektområdet av 
produktionsskog och åkermark.  

Området där solcellsparken planeras kommer inte vara inhägnat. Avskärmning från parken 
kommer ske naturligt från intilliggande skog som ger insynsskydd på både korta och långa 
distanser. Om skog avverkas på närliggande fastigheter kan solcellsparken bli mer synlig i 
landskapet under en period medan ny skog växer upp. Eftersom panelerna är reflexbehandlade 
minimeras risken för reflexer och bländning.  

5.6. Vattenmiljö 

5.6.1. Vattenskyddsområde, markavvattning, strandskydd och diken 

Det finns inga vattenområden inom eller i direkt anslutning till det planerade projektområdet som 
omfattas av generellt strandskydd eller utökat strandskydd.  

Planerat projektområde omfattas av förbud mot markavvattning. Ingen markavvattning planeras 
inom projektområdet.  

Inom det planerade projektområdet löper ett dike som registrerats under 
naturvärdesinventeringen, se Bilaga 1 och Figur 8. Dikets kvalitet har klassats som låg.  

Eventuell påverkan på diket och hydrologin i projektområdet kommer att utredas närmare i 
kommande MKB. 

5.6.2. Vattenförekomster och miljökvalitetsnormer 

Inom det planerade projektområdet förekommer inga vattenförekomster, varken grund- eller 
ytvatten. Däremot löper ett dike genom området för planerad solcellspark som avvattnar 
fastigheten. Enligt Skogsstyrelsens dikeskartering på sidan ”Skogens Pärlor” (2023- 08-31) och 
observation på plats så startar diket på Lärkeröd 9:12 och avvattnar fastigheten i sydvästlig 
riktning. Diket leder vidare och ansluter till ett mindre vattendrag, söder om Lärkeröd 9:12, vilket 
i sin tur leder till en liten sjö vid Lärkeröd 9:14 (Måkabygget). Denna lilla sjö är belägen cirka 
500 meter från planerat projektområde och är den närmaste vattensamlingen till den planerade 
solcellsparken. Sjön har inga miljökonsekvensnormer kopplade till sig.  
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Figur 8. Vattenmiljö inom och i närheten av planerat projektområde.  

5.7. Kulturmiljö 

Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön och kan omfatta en enskild lämning 
eller ett större landskapsavsnitt. 

Inga fornlämningar har påträffats inom planerat projektområde vid genomförd arkeologisk 
utredning utförd av Sweco 2023, se Bilaga 2. 

Det finns ett antal lämningar i form av stenmurar och hägnadsvallar inom fastigheten Lärkeröd 
9:12, se Figur 7. Dessa har fått den antikvariska bedömningen övrig kulturhistorisk lämning. 

Även om de noterade stenmurarna i områdena inte är skyddade enligt kulturmiljölagen är de av 
visst kulturhistoriskt värde och bör i möjligaste mån beaktas under arbetets gång i enlighet med 
miljöbalkens hänsynsparagraf. Den stenmur som är belägen i anslutning till åkerkant omfattas 
av generellt biotopskydd och tillstånd krävs om den berörs.  

På häradsekonomiska kartan från 1926-34 är det planerade projektområdet helt täckt av skog. 
Inga byggnader eller övriga strukturer kan ses inom områdena.  

Kulturmiljön inom och nära angränsande till det planerade projektområdet kommer utredas i 
kommande MKB.  
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5.8. Friluftsliv 

Området hyser inga kända friluftsvärden. 

Närmaste riksintresse för rörligt friluftsliv ligger cirka 1 kilometer från planerat projektområde och 
heter Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden.  

5.9. Risk för ras och skred  

Det finns inga kända risker för ras och skred inom aktuellt område. 

5.10. Boendemiljö 
God boendemiljö är ett helhetsbegrepp som syftar till att skapa god boendekvalitet såväl inne 
som ute. Det finns en risk för störning av närboende under byggfasen på grund av exempelvis 
ökade transporter på närliggande vägar.  

Påverkan från en solcellspark är främst det visuella men en solcellspark kan komma att påverka 
närboende på olika sätt. Vid anläggningsskedet kan ljud från transporter och 
byggnationsarbetet komma att öka. Naturvårdsverket riktlinjer för buller på byggarbetsplatser 
kommer att följas, varför påverkan för närboende förväntas bli begränsad. När anläggningen är 
färdigmonterad beräknas den inte upphov till störande buller eller utsläpp som kan påverka eller 
skada människors hälsa. Det buller som kan uppkomma från anläggningen är lågfrekvent buller 
från energilagringsanläggningens tillhörande fläktar och växelriktare samt från 
transformatorstationen. Kommunen har i sitt beslut om bygglov dragit slutsatsen att ”Åtgärden 
bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för berörda grannar i form av buller, 
skuggning, insyn eller ökad trafikmängd.” 

Vid användning av elektrisk utrustning bildas magnetfält. Magnetfält är starkast vid källan och 
styrkan avtar snabbt med avståndet. Myndigheterna (Arbetsmiljöverket, Boverket, 
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten) rekommenderar bland 
annat att: ”Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska 
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.” Avståndet mellan den planerade 
anläggningen och närmsta bostad, drygt 300 meter, bedöms uppfylla rekommendationen om att 
begränsa exponeringen för magnetfält. 

Området kring det planerade projektområdet är glesbefolkat. Boende inom cirka 500 meter 
kommer att bjudas in till samråd, se Figur 2.  

Avsnittet boendemiljö kommer undersökas närmare i kommande MKB.  

5.11. Kumulativa effekter 
Ilmatar har sökt frivilligt tillstånd enligt 9 kap. 6 b § miljöbalken för anläggande och drift av 
solcellspark och batterilagringsenhet på fastigheterna Örkelljunga Persköp 3:49 samt 
Örkelljunga Persköp 3:63 i Örkelljunga kommun, Skåne län. Solcellsparken är lokaliserad 
ungefär 650 meter från planerad solcellspark på Lärkeröd 9:12.  

Inom Ängelholms kommun finns det planer på solcellsparker från andra aktörer. Better Energy 
planerar att etablera en solcellspark i Ängelholms kommun där det föreslagna projektområdet 
omfattar cirka 236 hektar med planerade solpaneler på cirka 130 hektar. Solcellsparken är 
lokaliserad cirka 4 kilometer meter från planerad solcellspark på Lärkeröd 9:12.  



 

Rejlers Sverige AB | Org. Nr. 556051-0272 | Tel:+46 771-78 00 00 | www.rejlers.se 

Better Energy planerar även att etablera ytterligare en solcellspark i Ängelholms kommun. Det 
föreslagna projektområdet omfattar omkring 37 hektar och solcellsparken är lokaliserad cirka 
2,5 kilometer meter från planerad solcellspark på Lärkeröd 9:12.  

Kumulativa effekter kommer diskuteras närmare i kommande MKB. 

6. Förutsebara miljöeffekter och förslag på 

skyddsåtgärder.  

En solcellsparks förutsebara påverkan på miljön kan exempelvis vara ingrepp i marken vid 
anläggning av stolpar, elkablar, vägar eller transformatorstationer. Det kan också innebära 
påverkan på natur- och kulturvärden i närområdet eller på friluftslivet i form av en begränsning 
av den allemansrättsliga tillgången till vissa delar av området. En solcellspark kan även påverka 
landskapsbilden i och med en förändrad visuell upplevelse. Nedan beskrivs påverkan och de 
förutsebara miljöeffekter som bedöms kunna uppstå för respektive miljöaspekter. I kommande 
MKB kommer åtgärdsförslag presenteras för den påverkan och de förutsebara miljöeffekter som 
bedöms kunna uppstå. 

6.1. Markanvändning och naturresurser 

Materialet som används i en solcellspark, exempelvis solpaneler, kablar etcetera kräver 
naturresurser och energi vid framställning.  

Den planerade solcellsparken bedöms ha liten negativ påverkan på naturresurser eftersom 
skogsmark kommer att tas ur produktion under parkens livslängd. Marken kan dock återgå till 
skogsmark efter att solcellsparken har avvecklats.  

Påverkan på markanvändning bedöms som obefintlig då inga kommunala eller regionala planer 
motverkas. Planerad solcellspark antas medföra positiva effekter för klimatet eftersom det bidrar 
till produktionen av förnybar energi när verksamheten är i drift.  

6.2. Försvarsmaktens intressen och infrastruktur 
Eftersom inga av Försvarsmaktens intressen eller de utpekade MSA-områden anses påverkas 
negativt av planerad verksamhet bedöms påverkan som obetydlig.  

6.3. Naturmiljö 
Påverkan på naturmiljön bedöms främst uppkomma till följd av skogsavverkning, beredning av 
skogsmark, pålning och byggnation av infrastruktur inom verksamhetsområdet (vägar, kablar, 
transformatorstationer samt energilagringsanläggning). 

Den planerade solcellsparken berör endast en mycket liten del av ett identifierat 
naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Ilmatar planerar inte att 
bebygga naturvårdsobjektet med solpaneler eller andra anläggningar. Den huvudsakliga delen 
av området som solcellsparken berör är hyggesmark.  

Eventuell påverkan på de arter och objekt som pekats ut i naturvärdesinventeringen kommer 
utredas närmare i kommande MKB, men bedöms i detta skede som ringa då inga skyddsvärda 
eller hotade arter identifierats inom området.  
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I Naturvärdesinventeringen identifierade en stenmur som omfattas av generellt biotopskydd. 
Objekt som omfattas av generellt biotopskydd får inte skadas. Om det finns risk för skada ska 
dispens sökas hos Länsstyrelsen i Skåne.  

Tre skyddsvärda träd finns i nära anslutning till det planerade projektområdet. Värdefulla och 
skyddsvärda träd kommer troligtvis inte påverkas eftersom solpaneler inte kommer byggas i 
deras direkta närhet. Detta på grund av risk för nedfallande träd och beskuggning. De utpekade 
skyddsvärda träden kommer därmed troligtvis inte påverkas negativt av den planerade 
solcellsparken.  

Planerad byggnation ska inte pågå under fåglars häckningstid (15 mars – 31 juli).  

6.4. Vattenmiljö  
När anläggningen är i drift kommer den inte att generera några utsläpp till vatten och bedöms 
inte ha någon påverkan på vattenkvalité eller hydrologi i närliggande vattendrag. Förbud mot 
markavvattning kommer diskuteras i kommande MKB. Hantering av eventuellt släckvatten från 
räddningstjänsten kommer diskuteras närmare i kommande MKB. Ett skyddsavstånd på 10-12 
meter kommer att hållas till diket som registrerats inom det planerade projektområdet.  

6.5. Kulturmiljö 
Inga fornlämningar har påträffats inom det planerade projektområdet vid genomförd arkeologisk 
utredning. De stenmurar och hägnadsvallar som presenteras i den arkeologiska 
undersökningen kommer inte att bebyggas och kommer därmed inte att påverkas negativ av det 
planerade projektet. Hänsyn kommer tas under byggnationsfasen.  

6.6. Friluftsliv 
Det planerade området för solcellsparken kommer inte att vara inhägnad, förutom 
energilagringsanläggningen och transformatorstationer, och rörelsefriheten för allmänheten 
kommer inte att begränsas. Däremot innebär den förändrade markanvändningen från skog till 
solcellspark en ringa negativ påverkan på friluftsliv och rekreation. Området är inte ett känt 
friluftsområde, därför är det rimligt att anta att det främst är närboende som påverkas negativt 
av den förändrade markanvändningen.  

6.7. Risk för ras och skred  
Det finns inga kända risker för ras och skred som kräver skyddsåtgärder. Den planerade 
verksamheten bedöms inte påverka risk för ras och skred i området. 

6.8. Boendemiljö 
För närboende bedöms etablering av solcellsparken medföra viss negativ påverkan i form av 
störningar vid byggskedet, genom exempelvis buller och ökade transporter. Under driftskedet 
kommer närboende kunna påverkas genom sporadiska transporter, men främst genom visuell 
påverkan på grund av förändring av markanvändning och landskapsbild. 
Energilagringsanläggningen och transformatorstationen kan generera lågfrekvent buller men 
dessa bullernivåer är begränsade. Påverkan bedöms vara obefintlig då området är glesbefolkat.  



 

Rejlers Sverige AB | Org. Nr. 556051-0272 | Tel:+46 771-78 00 00 | www.rejlers.se 

6.9. Kumulativa effekter 
De kumulativa effekter som antas kunna uppstå från en solcellspark är exempelvis de 
energianläggningar, vägar och andra verksamheter som finns i närområdet. Inga kumulativa 
effekter på landskapsbilden bedöms uppstå eftersom det i dagsläget inte syns några 
solcellsparker eller vindparker från planerat projektområde. 

Det är svårt att bedöma kumulativa effekter på arter och habitat då lite känt om hur de påverkas 
av solcellsparker på landskapsnivå. Skogsbruksåtgärder i närliggande landskapet kan påverka 
arter och habitat men är svåra att bedöma eftersom de till stor del är okända och förändras 
under solcellsparkens livslängd.  

Eventuella kumulativa effekter av de planerade solcellsparker som presenteras under avsnitt 
5.11 kommer utredas närmare i kommande MKB. 

6.10. Samlad bedömning 

Den planerade solcellsparken innebär att markanvändningen förändras och att cirka 7,5 hektar 

hygges/skogsmark ersätts av en solcellspark. Området för solcellsparken ligger inte inom 

detaljplanerat område och tas inte upp i Ängelholms översiktsplan. Den planerade 

solcellsparken berör inget naturreservat, biotopskyddsområde, Natura 2000-område eller andra 

skyddade områden. Inga naturvärdesobjekt som presenteras i naturvärdesinventeringen (Bilaga 

1) kommer ianspråktas av Ilmatar. Inga riksintressen eller skyddade områden berörs av den 

planerade verksamheten.  

 

Kulturmiljön har undersökts med en arkeologisk utredning och fynden inom planerat 

projektområde har fått den antikvariska bedömningen övrig kulturhistorisk lämning. Inga 

skyddade kulturvärden har registrerats som kan beröras av planerad verksamhet.  

 

Det finns inga utpekade friluftsvärden inom eller i direkt närhet till planerat projektområde och 

eftersom planerad solcellspark inte kommer att hägnas in kan området fortfarande nyttjas för 

friluftsliv.  

  

Sammantaget bedöms den planerade solcellsparken medföra små negativa konsekvenser, 

främst genom förändrad markanvändning och lokal påverkan på landskapsbilden under 

driftfasen.  

6.11. Verksamhetsutövarens bedömning om huruvida en betydande 
miljöpåverkan kan antas 

Med anledning av sin begränsade storlek och områdets låga natur- och kulturvärden bedömer 

Ilmatar att den planerade verksamheten inte kommer utgöra en betydande miljöpåverkan.   
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7. Omfattning av MKB 

I enlighet med 6 kap. 35 § miljöbalken kommer en miljökonsekvensbeskrivning tas fram som 
innefattar en beskrivning av den planerade verksamheten med uppgifter om lokalisering, 
utformning, omfattning samt andra egenskaper som kan ha betydelse för miljöbedömningen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer även att innehålla en identifiering, beskrivning och 
bedömning av de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt uppgifter om 
åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa 
miljöeffekterna. 

Utformningen av MKB:n kommer följa Naturvårdsverkets riktlinjer för uppförande av 
miljökonsekvensbeskrivningar miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för strategisk 
miljöbedömning som utgår från bestämmelser i 6 kap. 11 § miljöbalken. 

8. Förslag på samrådskrets 

Länsstyrelsen, kommunen, räddningstjänsten och regionen 

Luftfartsverket, Försvarsmakten, MSB, Skogsstyrelsen, SSM, SGU, SGI, Trafikverket, 
Elskyddsärenden till Skanova. (Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och 
Riksantikvarieämbetet vid behov.) 

Berörda nät- och ledningsägare från Ledningskollen. Lokala energibolag, Terracom 

Närliggande flygplatser. 

Föreningar och intresseorganisationer exempelvis, LRF, BirdLife Sverige, ornitologisk, botanisk 
och entomologisk förening, naturskyddsföreningen, orienteringsklubbar, scoutföreningar, 
idrottsföreningar, jaktvårdskretsar, friluftsfrämjandet.  

Lokala företag och verksamheter, exempelvis stall och turistanläggningar.  
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